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DISPOSICIONES GENERALES 

Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica en Condominios

Ing. Jeffry Murillo Arguedas
Jefatura Unidad Sucursal Desamparados / Coordinador Jefes Técnicos Sucursales

TEMA:

INTRODUCCIÓN
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COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ
Reglamento para el suministro de energía eléctrica en condominios 

Reglamento para el suministro de energía eléctrica en condominios – DC Enero 2026 

Este reglamento define los requerimientos técnicos para el suministro de energía eléctrica en condominios dentro del área 
de servicio de la CNFL

OBJETIVO
Reglamento Técnico

Definir los requerimientos técnicos de una solicitud para 
el suministro de energía eléctrica en condominios del 
área servida de la CNFL, con el fin de cumplir con los 
requisitos y las condiciones que correspondan, según 
las normas técnicas de ARESEP y Código Eléctrico de 
Costa Rica, además de la respectiva gestión de los 
sistemas de medición integral relacionados en la fase de 
construcción y ejecución, así como, en las filiales del 
condominio.

LA ENERGÍA NOS CONECTA

NUESTRO OBJETIVO COMÚN: SEGURIDAD, EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO
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Reglamento para el suministro de energía eléctrica en condominios 

Reglamento para el suministro de energía eléctrica en condominios – DC Enero 2026 

NUESTRO OBJETIVO COMÚN: SEGURIDAD, EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO
Este reglamento define los requerimientos técnicos para el suministro de energía eléctrica en condominios dentro del área 
de servicio de la CNFL

ALCANCE Y APLICACIÓN
Reglamento Técnico

Este reglamento es de carácter obligatorio para las partes 
interesadas y dependencias de CNFL en la gestión para la 
solicitud del suministro de energía eléctrica en condominios, 
quienes deben aplicar en forma correcta la normativa técnica 
regulatoria tanto de la CNFL, como ARESEP, así como el Código 
Eléctrico de Costa Rica la seguridad de la vida y la propiedad, lo 
que respecta a los requerimientos de la planificación, diseño, 
energización e instalación de los servicios eléctricos. Además, 
contar con criterios para ejecutar los puntos de medición 
integral en los proyectos de condominios, garantizando la 
eficiencia, la seguridad de la prestación del servicio a la clientela 
de la CNFL.

LA ENERGÍA NOS CONECTA
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RESPONSABILIDADES

Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica en Condominios

Licda. Rocío Cortés Cantillo
Jefatura Área Técnica Sucursal Guadalupe
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COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ
Reglamento para el suministro de energía eléctrica en condominios 

Reglamento para el suministro de energía eléctrica en condominios – DC Enero 2026 

RESPONSABILIDADES DE CADA DEPENDENCIA:
Un ecosistema de colaboración: ¿Quién hace qué?

LA ENERGÍA NOS CONECTA

PRINCIPALES ACTORES SEGÚN REGLAMENTO

PARTE INTERESADA
Desarrollador / Ingeniero
El motor del proyecto. Responsable 
diseño, construcción y cumplimiento

SUCURSALES CNFL
Dirección Comercialización
Primer punto de contacto. Asesorar, 
gestionan solicitudes y realizan 
balance energía

ÁREA SIST. DISTRIB.
Dirección Distribución
Responsables de la admisibilidad y 
aprobación de los diseños de la red 
eléctrica

DEPENDENCIAS *
Dirección Distribución
Gestionan las inspecciones en sitio, 
realizan cobros correspondientes y 
ejecutan la energización final.

* Incluye Proceso Supervisión EPA’s / Proceso Red Eléctrica Subterránea, adicionalmente se incluye, aunque no pertenece a la Dirección Distribución, a la Unidad Aseguramiento y Gestión de Pérdidas de Energía
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Reglamento para el suministro de energía eléctrica en condominios – DC Enero 2026 

PARTE INTERESADA
Responsabilidades

LA ENERGÍA NOS CONECTA

PARTE INTERESADA SUCURSALES DC SIST. DISTRIBUCIÓN SUPERV. EPA’S RED SUBTERRÁNEA UAIGPE

Las responsabilidades de la parte interesada que se encuentran incluidas en el reglamento son las 
siguientes:

Aplicar este reglamento y en caso de ausencia de normativa, se podrá aplicar una 
norma supletoria.
Siempre y cuando favorezca el objetivo del reglamento, previo acuerdo entres los actores.

Realizar las compras de los elementos conforme a la hoja de datos que 
suministre a la CNFL y que esta apruebe.

Documentar en la bitácora del proyecto, el rol del ingeniero de la sucursal de la 
CNFL como inspector de obra de baja tensión.

Mantener actualizados, ante la CNFL, los datos de contacto y calidades de los actores 
involucrados de la parte interesada durante el proyecto.

Temas de acometidas eléctricas, para dejar constancia ante el CFIA de lo actuado en el Proyecto

Notificar a la Sucursal correspondiente
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SUCURSALES (DC)
Responsabilidades

LA ENERGÍA NOS CONECTA

PARTE INTERESADA SUCURSALES DC SIST. DISTRIBUCIÓN SUPERV. EPA’S RED SUBTERRÁNEA UAIGPE

Las responsabilidades de las Sucursales de la Dirección Comercialización que se encuentran incluidas 
en el reglamento son las siguientes:

Asesorar a la parte interesada.
En cuanto al tema de requisitos de la medición del nuevo condominio

Gestionar las solicitudes del servicio eléctrico en condominios.

Realizar los balances de energía de forma mensual.

Proceder con el cobro de la energía consumida no facturada por el condominio

Conforme a la Norma AR-NT-SUCOM

Durante su operación, como parte de los procesos normales de facturación

Presentadas por la parte interesada
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Reglamento para el suministro de energía eléctrica en condominios – DC Enero 2026 

ÁREA DISEÑO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (DD)
Responsabilidades

LA ENERGÍA NOS CONECTA

PARTE INTERESADA SUCURSALES DC SIST. DISTRIBUCIÓN SUPERV. EPA’S RED SUBTERRÁNEA UAIGPE

Las responsabilidades del Área Diseño del Sistema de Distribución de la Dirección Distribución de la 
Energía que se encuentran incluidas en el reglamento son las siguientes:

Dar admisibilidad a las solicitudes de diseños de red eléctrica.
Conforme a los requisitos señalados – Anexo N°2 Solicitud de admisibilidad de diseños de red eléctrica

Recibir el contrato privado suscrito entre la parte interesada y la Empresa 
Particular Autorizada

Informar a la Sucursal respectiva sobre los nuevos diseños de red eléctrica 
aprobados.
Contacte a la parte interesada y la asesore en cuanto a los requisitos de medición del nuevo condominio

Ejecución de la obra
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PROCESO SUPERVISIÓN EPA’s (DD)
Responsabilidades

LA ENERGÍA NOS CONECTA

PARTE INTERESADA SUCURSALES DC SIST. DISTRIBUCIÓN SUPERV. EPA’S RED SUBTERRÁNEA UAIGPE

Las responsabilidades del Proceso Supervisión de Empresas Privadas Autorizadas (EPA’s) de la 
Dirección Distribución de la Energía que se encuentran incluidas en el reglamento son las siguientes:

Gestionar con la parte interesada o con la empresa particular, las inspecciones 
que requiera.
Durante la ejecución del proceso constructivo

Gestionar el cobro correspondiente en cuanto a las inspecciones realizadas, 
según corresponda.

Realizar la energización final del condominio.
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Reglamento para el suministro de energía eléctrica en condominios – DC Enero 2026 

PROCESO RED SUBTERRÁNEA (DD)
Responsabilidades

LA ENERGÍA NOS CONECTA

PARTE INTERESADA SUCURSALES DC SIST. DISTRIBUCIÓN SUPERV. EPA’S RED SUBTERRÁNEA UAIGPE

Las responsabilidades del Proceso Red Subterránea de la Dirección Distribución de la Energía que se 
encuentran incluidas en el reglamento son las siguientes:

Gestionar con la parte interesada o con la empresa particular, las inspecciones 
que requiera.
Durante la ejecución del proceso constructivo

Gestionar el cobro correspondiente en cuanto a las inspecciones realizadas, 
según corresponda.

Realizar la energización final del condominio.
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UAIGPE
Responsabilidades

LA ENERGÍA NOS CONECTA

PARTE INTERESADA SUCURSALES DC SIST. DISTRIBUCIÓN SUPERV. EPA’S RED SUBTERRÁNEA UAIGPE

Las responsabilidades de la Unidad Aseguramiento de Ingresos y Gestión de Pérdidas Energía que se 
encuentran incluidas en el reglamento son las siguientes:

Realizar en los casos que se consideren necesarios balances de energía de 
conformidad con la Norma AR-NT-SUCOM para proceder con el cobro de la energía 
consumida no facturada por el condominio, mediante inspecciones en sitio o 
automatizados, ya sea durante el proceso de construcción o durante su operación, 
reservándose el derecho de llevar a cabo la gestión.
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REQUISITOS

Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica en Condominios

Ing. Andrés Chaves Zamora
Jefatura Área Técnica Sucursal Heredia
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CONDICIONES TÉCNICAS
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Reglamento para el suministro de energía eléctrica en condominios – DC Enero 2026 

REQUISITOS PREVIOS:
El punto de partida: Requisitos para iniciar con la solicitud

LA ENERGÍA NOS CONECTA

Paso
Solicitud de
Admisibilidad

Presentar la “Solicitud de 
admisibilidad de diseños de 
red eléctrica” (según Anexo 
N°2) al Área de Diseño del 
Sistema de Distribución.

Paso
Constancia de 
Propiedad

Presentar una constancia 
literal que demuestre que la 
propiedad tiene naturaleza 
de condominio. No se dará 
admisibilidad al diseño sin 
este requisito.

Paso
Reunión de 
Coordinación

Efectuar una reunión previa 
con CNFL para definir las 
características de la 
medición integral (basado en 
la potencia y condiciones 
físicas del proyecto) y 
analizar el diseño de los 
medidores internos.

Cumplir con las condiciones estipuladas por la CNFL, cuando se requiera de una inspección en sitio para asesoría
Documentar en la bitácora del proyecto el rol del ingeniero de la Sucursal de la CNFL (inspector de obra de baja tensión *)

* Relacionado con acometidas eléctricas a efectos de dejar constancia ante el CFIA de lo actuado en el proyecto
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Reglamento para el suministro de energía eléctrica en condominios – DC Enero 2026 

CONDICIONES TÉCNICAS:
¿Cuáles son las condiciones técnicas que se requieren?

LA ENERGÍA NOS CONECTA

Para realizar una solicitud de suministro de energía eléctrica en condominios, se debe de cumplir con 
las siguientes condiciones:

Primera
Condición

Estar presentada la “Solicitud 
de Admisibilidad de Diseños 
de Red Eléctrica”, según 
Anexo N°2 

Segunda
Condición

Contar con un contrato entre 
la parte interesada (contrato 
entre terceros) donde se 
determine responsabilidades, 
con el fin que de que se plasme 
el alcance de las facultades 
para el desarrollo, ejecución e 
implementación del proyecto.
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ACTIVIDADES ESTABLECIDAS:
¿Qué actividades debe asumir la parte interesada y la CNFL?

LA ENERGÍA NOS CONECTA

PARTE INTERESADA

Los elementos de la 
medición integral como:
Celdas / Transformadores de 
Corriente / Transformadores de 
Potencial / Medidores / Postes / 
Herrajes / Conductores 

La mano de obra para 
el montaje de los 
equipos

Asumir los costos 
asociados (mano de 
obra y materiales) *

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ

* Para el servicio de alambrado en la 
instalación del sistema de medición

Ejecutar el
Servicio *
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CONDICIONES GENERALES

Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica en Condominios

Ing. Carlos Porras Calvo
Jefatura Área Técnica Sucursal Desamparados
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BALANCE ENERGÍA
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CONDICIONES GENERALES:
Balance de Energía

LA ENERGÍA NOS CONECTA

CONDOMINIO

Contará con un único 
sistema de medición 

integral para una 
alimentación monofásica 

de hasta 750 kVA o 
trifásica de 2250 kVA. (1)

(1) Se podrá autorizar alimentación trifásica o monofásica adicional cuando se requiera alimentar una carga superior a 2250 KVA trifásico y/o el punto de alimentación 
cuente con una separación mayor de 500 metros.

La relación de transformación de elementos de medición 
será en función a la carga a instalar, dicha relación será 

indicada por la CNFL en cada caso, conforme al Anexo N°3 
Selección de transformadores de corriente rango extendido 
para mediciones integrales, de requerir la parte interesada 

cambiar la relación deberá ser gestionada previa a la 
aprobación de las características técnicas definidas en la 
hoja de datos de los elementos por parte de la CNFL, en 

todos los casos los transformadores de medición 
(corriente o tensión) en lo que respecta a su diseño, 

fabricación y pruebas deben cumplir la versión vigente 
de las normas IEEE estándar C57.13 y estándar C57.13.6.
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CONDICIONES GENERALES:
Balance de Energía

LA ENERGÍA NOS CONECTA

SUCURSALES

Las Sucursales de la 
CNFL brindarán las 

especificaciones para 
la selección de los 

componentes del punto 
de medición integral.

Las características de la ubicación de la medición deberán ser 
conforme al primer párrafo del artículo 8 
Reglamento técnico supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas 
(ARRT-SUINAC).

Deberá tener una medición integral de la red privada de 
distribución para los casos de condominio. 
Para efectos generales, cada medición integral deberá asociarse a un medidor de 
áreas generales o áreas comunes que se conecte a la red que está asociada al 
medidor integral de cada condominio filial.

La separación de los elementos de medición en redes aéreas 
debe ser como mínimo 3 metros de forma radial con respecto a 
los inmuebles. 
Conforme a las dimensiones establecidas en la Norma ANSI/IEEE C2-2017. Para el 
caso de las celdas de medición o bóvedas de medición, los espacios de maniobra 
serán como mínimo de 3 m, según normativa técnica, desde las compuertas de 
acceso del equipo, para garantizar un adecuado espacio de trabajo.
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BALANCE DE ENERGÍA:
Artículo 12

LA ENERGÍA NOS CONECTA

Solicitar a la parte interesada cumplir con el proceso que la CNFL S.A dispone para 
realizar la diferencia  resultante entre el balance de energía calculado. 
A partir de la suma de los consumos de energía, de la potencia de cada servicio del condominio y el consumo 
registrado por el medidor del punto de medición integral del condominio.

Efectuar los cargos del punto de medición integral al servicio de áreas comunes del 
condominio. 
De conformidad a lo indicado en el artículo 118, punto c, de la Norma AR-NT- SUCOM.

Aplicar el último balance de energía cuyo resultado será la base para el cálculo y cobro de 
la diferencia de energía consumida no facturada durante todo ese período.
En caso de no haberse realizado el balance de energía del condominio desde la fecha de instalación del medidor 
integral y los medidores asociados a este, entre los cuales están los provisionales o de fincas filiales, hasta la 
finalización del proceso constructivo del proyecto.

Gestionar con la parte interesada la diferencia de energía resultante no facturada.
En los casos en que la obra no haya sido concluida completamente o entregada de manera definitiva.
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CONDICIONES TÉCNICAS

Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica en Condominios

Ing. José Corella Vargas
Jefatura Área Técnica Sucursal Escazú

TEMAS:

MEDICIÓN INTEGRAL MEDIA TENSIÓN
MEDICIÓN INTEGRAL BAJA TENSIÓN
MEDICIÓN INTERNA CONDOMINIOS
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CONDICIONES TÉCNICAS:
¿Cuáles condiciones técnicas se establecen dentro del reglamento?

LA ENERGÍA NOS CONECTA

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ

La CNFL aprobará los elementos presentados en la hoja de 
datos por la parte interesada, para lo cual tendrá un plazo 
máximo de cinco días hábiles para dar respuesta a la 
solicitud.

PARTE INTERESADA *

Procederá con la compra de los elementos. En caso de que 
los elementos incluyan TP y TC que vayan a ser instalados en 
celdas de medición o bóvedas de medición, deberán estar 
listados para uso interior.

* Nota: Procede una vez aprobada por parte de la CNFL la hoja de datos
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CONDICIONES TÉCNICAS:
¿Cuáles condiciones técnicas se establecen dentro del reglamento?

LA ENERGÍA NOS CONECTA

La CNFL dará el visto bueno a las 
características de la ubicación 
definitiva de la medición, previa 
revisión de planos e inspección. 

Los medidores que se instalen en 
todos los proyectos serán de 
Infraestructura Avanzada de 
Medición (AMI), el cual será 
vendido por la CNFL. 

¿Qué sucede si la CNFL no cuenta con Medidores AMI?

La parte interesada podrá adquirir el medidor mediante 
un proveedor externo, dicha adquisición debe contar con 
visto bueno de la CNFL, otorgado por la sucursal 
asignada.

Cada medidor se le asignará una numeración del Laboratorio 
de Medidores de la CNFL

El medidor debe ser entregado a LASIMEE plazo 25 día hábiles, 
previo a la fecha de instalación (calibrado y programado)

LASIMEE devuelve el medidor a la parte interesada

Parte interesada entrega medidor a la sucursal asignada para 
proceder con la instalación
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MEDICIÓN INTEGRAL EN MEDIA TENSIÓN:
¿Cuáles condominios requieren medición integral en media tensión?

LA ENERGÍA NOS CONECTA

Condominios que requieren medición en media tensión

Proyecto de más de 
un transformador 
en red aérea o en 
red subterránea.

Proyecto donde la 
ubicación del 

transformador no 
permita la 

instalación del 
medidor integral 
sobre el límite de 

propiedad del 
condominio *

* Conforme Norma AR-RT-SUINAC

Proyecto de un solo 
transformador de 

más de 750 kVA 
120/208 V trifásico.

Proyecto de un solo 
transformador de 
más de 1500 kVA 

277/480 V trifásico.
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MEDICIÓN INTEGRAL EN MEDIA TENSIÓN:
Para red aérea en poste de distribución

LA ENERGÍA NOS CONECTA

Si la red de distribución del condominio es aérea la 
medición integral en media tensión será en poste, 
independientemente de que sea monofásica o trifásica.

Las mediciones en media tensión que se instalen en poste, en todos los 
casos, deberá contar con un poste independiente del que ubica los 
elementos de desconexión y/o protección; esto para asegurar maniobras 
seguras durante labores de operación y mantenimiento, la distancia entre 
el poste de transición y medición debe garantizar un espacio de trabajo 
seguro 3 metros radiales como mínimo (ver artículo 11, punto g), también se 
debe considerar que la altura mínima a la que se ubicará la medición en el 
poste será de 9 metros sobre el nivel del suelo, se podrá autorizar el uso de 
bóveda de medición en condominios horizontales para sustituir este elemento 
en configuración una entrada y una salida, si a juicio del diseñador le es 
conveniente el uso de este elemento (ver Anexo N°5 Detalle constructivo para bóveda de 
medición)
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MEDICIÓN INTEGRAL EN MEDIA TENSIÓN:

LA ENERGÍA NOS CONECTA

Si la red de distribución del condominio es subterránea la medición integral en media tensión será en 
celda, independientemente de que sea monofásica o trifásica; se podrán autorizar bóvedas de medición 
en condominios horizontales con distribución eléctrica subterránea, con lo cual se podrá tener una 
configuración de acometida de media tensión de una entrada y una salida, si a juicio del diseñador le es 
conveniente el uso de este elemento.

En celdas para medición en media tensión:

En redes de distribución para condominios horizontales, se podrá tener una configuración de acometida 
de media tensión de una entrada y una salida, donde el espacio físico permita la construcción de estos 
elementos, conforme a las especificaciones técnicas que defina la CNFL, se podrán utilizar estos recintos 
para sustituir la celda de medición o el poste independiente, si a juicio del diseñador le es conveniente el 
uso de este elemento.

En bóveda para medición en media tensión:
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MEDICIÓN INTEGRAL EN MEDIA TENSIÓN:

LA ENERGÍA NOS CONECTA
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MEDICIÓN INTEGRAL EN BAJA TENSIÓN:

LA ENERGÍA NOS CONECTA

Condominios que requieren medición integral en media tensión

Cuando el condominio cuenta con 
solamente un transformador para la 
distribución interna con las siguientes 
características:

i. Transformador igual o menor de 750 kVA 120/208 V trifásico.
ii. Transformador igual o menor de 1500 kVA 277/480 V trifásico.
iii. Transformador igual o menor de 333 kVA 120/240 V monofásico.

Esto aplicará siempre y cuando la ubicación del transformador permita la instalación del medidor integral 
sobre el límite de propiedad del condominio conforme a la Norma AR-RT-SUINAC, caso contrario se aplicará 
la medición integral en media tensión conforme al artículo 14, punto a.

Adicionalmente, la ubicación donde se instalen los elementos del sistema de medición deberá cumplir con 
los espacios de trabajo seguro conforme al artículo 110.26 del Código Eléctrico Nacional.
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MEDICIÓN INTERNA DE CONDOMINIOS:

LA ENERGÍA NOS CONECTA

Los medidores que se instalan en condominios deberán apegarse al artículo 17 de la 
Norma ARNT- SUCOM en concordancia con todo el Reglamento AR-RT-SUINAC.

En todos los casos las acometidas 
eléctricas que brinden suministro a 

unidades de vivienda dentro del 
condominio deberán cumplir con lo 

establecido en el artículo 230. 67 
Protección contra sobre tensiones 

del Código Eléctrico Nacional.

Las acometidas aéreas y/o 
subterráneas, son responsabilidad 
de la parte interesada; sin embargo, 
en todos los casos la aprobación de 

su energización final será con el aval 
de la CNFL, reservándose esta 

modificar la metodología o forma de 
conexión final a fin de evitar 

energizar bases de medidor sin 
medición, esto en función de las 

características específicas del 
proyecto.
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MEDICIÓN INTERNA DE CONDOMINIOS:

LA ENERGÍA NOS CONECTA

En las cajas de registro donde se instalen las 
acometidas secundarias en una red subterránea, en 
todos los casos, se deberá contar con un esquema de 
aseguramientos el cual debe convenirse con la CNFL, 
esto conforme al Manual para redes eléctricas de 
distribución subterránea.

La parte interesada deberá validar con la sucursal 
correspondiente la ubicación de los sistemas de 
medición en el condominio, considerando para este fin 
las especificaciones técnicas de la CNFL y los 
reglamentos vigentes normativos de instalación. En 
todos los casos una vez realizada la inspección del 
proyecto, la CNFL se reserva el derecho de la aprobación 
o no de lo indicado, de acuerdo con las condiciones de 
infraestructura del sistema de medición en el condominio.

Cuenten con un dispositivo de 
cierre aprobado por la CNFL, 
para evitar contacto eléctrico 

o hurtos de energía
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MEDICIÓN INTERNA DE CONDOMINIOS:

LA ENERGÍA NOS CONECTA

Bases de Medidores

La administración del condominio debe presentar un documento formal donde constituye la 
servidumbre para la comercialización de servicios eléctricos a favor de la CNFL que garantice 
el acceso a todo sistema de medición dentro del condominio sin ningún tipo de restricción, 
conforme al artículo 113 de la Norma AR-NT-SUCOM.

Las bases de medidores deberán contar con la aprobación de la CNFL, mediante la 
sucursal respectiva, previo a su instalación, en todos los casos las bases deberán ser 
certificadas para el tipo de aplicación que se utilizará:
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MEDICIÓN INTERNA DE CONDOMINIOS:

LA ENERGÍA NOS CONECTA

Características que debe tener la base de medidor

Las bases para medidores individuales independientemente de su uso (subterráneo o aéreo) 
deben cumplir con las especificaciones de la Norma ANSI C12.7 y el estándar UL 414 por 
consiguiente.

Las bases de medidores que se utilicen en proyectos subterráneos en todo proyecto deberán 
ser listadas para uso subterráneo.

En los proyectos aéreos, las bases de medidor deberán ser listados para su uso en estas redes 
y disponer de las características adecuadas para su montaje en acometidas de este tipo.

En los casos que se utilicen bases de medidor con interruptores incorporados (individual o 
múltiple) se convierten en un centro de carga, para este efecto se debe cumplir con lo establecido 
en el Decreto Ejecutivo No. 41925-MEIC; específicamente para centros de carga deben contar como 
mínimo con certificación IEC 61439-1/2, 60439-1, UL 50 y UL 67, así como las especificaciones 
definidas en el artículo 230.62 Equipo de acometida – Encerrado o resguardado del NEC.
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ENERGIZACIÓN DEL CONDOMINIO:

LA ENERGÍA NOS CONECTA

1 2

Requisitos Previos

1. Coordinación de las características técnicas 
de la medición integral

2. Comunicación y acuerdos durante proceso 
constructivo

3. Presupuesto, venta e instalación de medición 
integral conforme a las características 
previamente definidas

4. Pago del presupuesto por parte interesada 
(NISE, Sucursal o Transferencia)

Proceso con Medidores

1. Compra o adquisición de medidor y calibración 
en LASIMEE previo a instalación

2. Entrega del medidor a Sucursal para 
instalación

Trámites y Documentación

1. Validación final por inspector CNFL de obra 
civil y electromecánica

2. Energización formal y marchamado general 
de sistemas de medición integral

3. Facturación a través del medidor de áreas 
comunes instalado al momento de 
energización

43

Inspección y Energización Final

1. Solicitar trámite de nuevo servicio para medidor de áreas 
comunes previo a energización

2. Garantizar instalación adecuada de bases, interruptores y 
cubiertas para sello / marchamado

3. Identificación clara y duradera (placas de baquelita) en 
medidores de filiales

4. Proveer base de datos de fincas filiales a Sucursal
5. Coordinación para plaqueo interno del condominio para 

avanzar si obra civil avanzada



2210-3132
ISO 9 001

ISO 14 001
ISO 45 001
ISO 55 001

EMPRESA CERTIFICADA

cnflcr
GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
GESTIÓN DE ACTIVOS
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